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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGIJU

Jovana Serbanovi¢a 14, 12000 PoZarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E-mail: zavodpo0311@mts.rs

e
ATC
01-162

JIABOPATOPWJIA
3A UCMUTUBAE
ISO/IEC 17025

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana: 1 od 4

Vlasnik uzorka:

Narucilac ispitivanja:
Osnov uzorkovanja:
Identifikacioni broj uzorka:
Vrsta uzorka:

Vodni objekat:

Tacka uzorkovanja:

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Nacin pakovanja i koli¢ina:
Nacin uzorkovanja:

Uzorkovao:

Vrsta ispitivanja:

Stanje uzorka na prijemu:
Temperatura transporta:

Datum i vreme prijema uzorka:

Datum izrade izvestaja:

Dostaviti:

1. Vlasniku — naru¢iocu

2. Nadleznoj inspekciji

3. Arhivi Zavoda Pozarevac

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 114/1

J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4

J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4

Ugovor

V255

Voda za pice ®®

Gradski vodovod

Izvoriste ”Klju¢” - hlorisana voda

Pozarevac, 17.01.2022 08:35h

Boca 1 x 1.51; boca 3 x 11, Sterilna ambalaza 1 x 500 ml

Pravilnik o na¢inu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za
pice, ,,Sluzbeni list SFRJ* br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009

Milos Jankovié, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac

Mikrobioloski pregled vode, Osnovni fizi¢ko-hemijski pregled vode, Misljenje

Prihvatljivo

6.0 °C (P -M-P-V-1Y)
17.01.2022 11:53h
22.01.2022

M.P.

Ispitivanje odobrio:

Yociaste 60

dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

1zjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izvestaj se ne sme umnozavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ PoZzarevac.

ZZ)Z Pozarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izvestaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

Z7JZ Pozarevac se odri¢e od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za ¢ije iskazivanje su kori¢eni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Pozarevac se odrie od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifiéne uslove dobijenog uzorka moglo da utie, a korisnik insistira na analizi.
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Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/1 od: 22.01.2022 Strana 2 od 4

CENTAR ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGHIU Broj: 114/1
Odeljenje za higijenu 1 zastitu zivotne sredine

REZULTAT TERENSKIH MERENJA Datum: 22.01.2022
Identifikacioni broj uzorka: V255 V/rsta uzorka: Voda za piée

Datum izvrSenja: 17.01.2022

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost
Temperatura vazduha °C P -M-P-V-19 - 18.2
Temperatura vode °C P -M-P-1V-1Y - 15.6
Sadrzaj rezidualnog hlora mg/I P -M-P-V-18/A Y <05 0.45

DPriruénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,
Privredni pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost oznacena sa " - " znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznadena sa "*"; (15)podatak dobijen od
korisnika

Analiticar: Rezultate verifikovao:
Milos Jankovi¢, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene

(epr 1 bé"bﬂ’b@(\%



Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/1 od: 22.01.2022

Strana 3 od 4

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/1

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V255

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 18.01.2022

Vrsta ispitivanja: Osnovni fizi¢ko-hemijski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost ne:i/lgegprflost
1 | Miris - P -M-P-1V-2 (*)¥ Bez Bez /

2 | Ukus - P -M-P-1V-3 (*)¥ Bez - /

3 | Mutnoéa NTU V.M. 339 <1 <0.10 /

4 | Boja Co-Pt P -M-P-IV-5-B% <5 <5 /

5 | pH vrednost - P -M-P-1V-6-A% 6.8 - 8.5 7.64 0.13
6 | Nitrati (kao NOs) mg/l P -M-P-V-31-C¥ <50.0 275 2.07
7 | Nitriti (kao NO.) mg/I P -M-P-V-32-A% <0.03 < 0.005 /

8 | Amonijak (kao NHs) mg/I P -M-P-V-2-B4 <05 < 0.050 /

SRPS ISO 9297:1997
9 | Hloridi mg/I SRPS I1SO <250 24.3 2.19
9297/1:2007

10 | Utrosak KMnO4 mg/I P -M-P-1V-9-A% <12 2.42 0.254
11 | Elektroprovodljivost puS/cm P -M-P-IV-11% < 2500 752 195

“Prirucénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zagtitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990
V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost oznacena sa " - " znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "*"; (15)podatak dobijen od

korisnika

Ispitivanje izvrsio:

Rezultate verifikovao:

Krsta Suli¢, spec.toksikologke hem.
Mirjana Stojanovi¢, dipl.hem.

Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., na¢elnik laboratorije
917 [ "y
D j { Gl/g b’\ﬁ/&i,f/



Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/1 od: 22.01.2022

Strana 4 od 4

CENTAR ZA MIKROBIOLOGHNU

Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTAT MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/1

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V255

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 22.01.2022

Vrsta ispitivanja: Mikrobioloski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Referentna .
Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode vrednost Dobijena vrednost
Ukupan broj aerobnih i 112 <

1 mezofilnih bakterija cfu/ml P-deo2al, M-1.1 <10 <1

2 Ukupne koliformne bakterije cfu/100 ml P-deo2al,M-212 0 <1

3 pK(?rgL?;mne bakterije fekalnog cfu/100 ml P-deo2.a.1,M-222 ne sme da sadrzi <1

4 | Streptokoke fekalnog porekla u 100ml VM. MB.2% ne sme da sadrzi Nije izolovano

5 Proteus vrste u 100ml P-deo2al,M-41? ne sme da sadrzi Nije izolovano

6 Pseudomonas aeruginosa u 100ml P-deo2al,M-6.1? ne sme da sadrzi Nije izolovano

7 | Sulfitoredukujuée klostridije cfu/100 ml P-deo2a.l,M-51? 0 <1

APriruénik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990
3V .M. Validovana metoda

n_mn

Dobijena vrednost oznacena sa
korisnika

znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja ozna¢ena sa "*"; (1)podatak dobijen od

Ispitivanje izvrsio:

Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije

Rezultate verifikovao:
Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC v
CENTAR ZA HVIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU ATC
Jovana Serbanovié¢a 14, 12000 PozZarevac 01-162
Web: www.zzjzpo.rs

E-mail: zavodpo0311@mts.rs JIABOPATOPUIA
3A UCTIUTUBAHE

ISO/IEC 17025

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913 Strana: 1 od 4

Vlasnik uzorka:

Narucilac ispitivanja:
Osnov uzorkovanja:
Identifikacioni broj uzorka:
Vrsta uzorka:

Vodni objekat:

Tacka uzorkovanja:

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Nacin pakovanja i koli¢ina:
Nacin uzorkovanja:
Uzorkovao:

Vrsta ispitivanja:

Stanje uzorka na prijemu:

Temperatura transporta:

Datum i vreme prijema uzorka:

Datum izrade izvestaja:

Dostaviti:

1. Vlasniku — naru¢iocu

2. Nadleznoj inspekciji

3. Arhivi Zavoda Pozarevac

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 114/2

J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Ugovor

V256

Voda za pice ®®

Gradski vodovod

Izvoriste ”Klju¢” - sirova voda

Pozarevac, 17.01.2022 08:45h

Boca 1 x 11, Sterilna ambalaza 1 x 500 ml

Pravilnik o na¢inu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za
pice, ,,Sluzbeni list SFRJ* br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009

Milos Jankovié, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac

Mikrobioloski pregled vode, Osnovni fizicko-hemijski pregled vode, Misljenje
Prihvatljivo

6.0 °C (P -M-P-V-19)

17.01.2022 11:54h

22.01.2022

Ispitivanje odobrio:

Yociaste 60

M.P.

dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

1zjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izvestaj se ne sme umnozavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ PoZzarevac.
ZZ)Z Pozarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izvestaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

Z7JZ Pozarevac se odri¢e od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za ¢ije iskazivanje su kori¢eni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Pozarevac se odrie od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifiéne uslove dobijenog uzorka moglo da utie, a korisnik insistira na analizi.

06 286e




Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/2 od: 22.01.2022 Strana 2 od 4

CENTAR ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGHIU Broj: 114/2
Odeljenje za higijenu 1 zastitu zivotne sredine

REZULTAT TERENSKIH MERENJA

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V256 V/rsta uzorka: Voda za piée

Datum izvrSenja: 17.01.2022
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Referentna .

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode vrednost Dobijena vrednost
Temperatura vazduha °C P -M-P-V-19 - 25
Temperatura vode °C P -M-P-1V-1Y - 145

DPriruénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zagtitu,
Privredni pregled, Beograd, 1990

" - " zna¢i da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznadena sa "*"; (15)podatak dobijen od

Dobijena vrednost oznacena sa
korisnika

Analiticar: Rezultate verifikovao:
dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene

Milos Jankovié, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac
[ J
&(,@Wa- % Sl A



Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/2 od: 22.01.2022

Strana 3 od 4

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/2

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V256

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 19.01.2022

Vrsta ispitivanja: Osnovni fizi¢ko-hemijski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost ne:i/lgegprflost
1 | Miris - P -M-P-IV-2 (*)¥ Bez Bez /

2 | Ukus - P -M-P-1V-3 (*)¥ Bez - /

3 | Mutnoca NTU V.M. 339 <1 0.12 0.008
4 | Boja Co-Pt P -M-P-IV-5-B% <5 <5 /

5 | pH vrednost - P -M-P-1V-6-A% 6.8 - 8.5 7.54 0.13
6 | Nitrati (kao NOs) mg/I P -M-P-V-31-C* <50.0 29.7 2.24
7 | Nitriti (kao NO.) mg/I P -M-P-V-32-A% <0.03 < 0.005 /

8 | Amonijak (kao NHs) mg/I P -M-P-V-2-B4 <05 < 0.050 /

SRPS ISO 9297:1997
9 | Hloridi mg/I SRPS I1SO <250 23.3 2.10
9297/1:2007

10 | Utrosak KMnO4 mg/I P -M-P-1V-9-A% <12 2.39 0.251
11 | Elektroprovodljivost puS/cm P -M-P-IV-11% < 2500 741 19.2

“Prirucénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zagtitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990

5V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost oznacena sa " - " znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "*"; (15)podatak dobijen od

korisnika

Ispitivanje izvrsio:

Rezultate verifikovao:

Krsta Suli¢, spec.toksikologke hem.
Mirjana Stojanovi¢, dipl.hem.

Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., na¢elnik laboratorije
917 [ "y
D j { Gl/g b’\ﬁ/&i,f/



Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/2 od: 22.01.2022

Strana 4 od 4

CENTAR ZA MIKROBIOLOGHNU

Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTAT MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/2

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V256

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 22.01.2022

Vrsta ispitivanja: Mikrobioloski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Referentna .
Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode vrednost Dobijena vrednost
Ukupan broj aerobnih i 112 <
1 mezofilnih bakterija cfu/ml P-deo2al, M-1.1 <100 40
2 Ukupne koliformne bakterije cfu/100 ml P-deo2al,M-212 <10 9
3 pK(?rgL?;mne bakterije fekalnog cfu/100 ml P-deo2.a.1,M-222 ne sme da sadrzi <1
4 | Streptokoke fekalnog porekla u 100ml VM. MB.2% ne sme da sadrzi Nije izolovano
5 Proteus vrste u 100ml P-deo2al,M-41? ne sme da sadrzi Nije izolovano
6 Pseudomonas aeruginosa u 100ml P-deo2al,M-6.1? ne sme da sadrzi Nije izolovano
7 | Sulfitoredukujuée klostridije cfu/100 ml P-deo2al,M-512? <1 <1

APriruénik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990
3V .M. Validovana metoda

n_mn

Dobijena vrednost oznacena sa
korisnika

znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja ozna¢ena sa "*"; (1)podatak dobijen od

Ispitivanje izvrsio:

Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije

Rezultate verifikovao:
Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije
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Vlasnik uzorka:

Narucilac ispitivanja:
Osnov uzorkovanja:
Identifikacioni broj uzorka:
Vrsta uzorka:

Vodni objekat:

Tacka uzorkovanja:

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Nacin pakovanja i koli¢ina:
Nacin uzorkovanja:
Uzorkovao:

Vrsta ispitivanja:

Stanje uzorka na prijemu:

Temperatura transporta:

Datum i vreme prijema uzorka:

Datum izrade izvestaja:

Dostaviti:

1. Vlasniku — naru¢iocu

2. Nadleznoj inspekciji

3. Arhivi Zavoda Pozarevac

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 114/3

J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Ugovor

V257

Voda za pice ®®

Gradski vodovod

Industrijska zona - Bambi

Pozarevac, 17.01.2022 09:00h

Boca 1 x 11, Sterilna ambalaza 1 x 500 ml

Pravilnik o na¢inu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za
pice, ,,Sluzbeni list SFRJ* br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009

Milos Jankovié, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac

Mikrobioloski pregled vode, Osnovni fizicko-hemijski pregled vode, Misljenje
Prihvatljivo

6.0 °C (P -M-P-V-19)

17.01.2022 11:54h

22.01.2022

Ispitivanje odobrio:

Yociaste 60

dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

M.P.

1zjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izvestaj se ne sme umnozavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ PoZzarevac.
ZZ)Z Pozarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izvestaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

Z7JZ Pozarevac se odri¢e od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za ¢ije iskazivanje su kori¢eni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Pozarevac se odrie od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifiéne uslove dobijenog uzorka moglo da utie, a korisnik insistira na analizi.

06 286e




Strana 2 od 4

Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/3 od: 22.01.2022

CENTAR ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGHIU Broj: 114/3

Odeljenje za higijenu 1 zastitu zivotne sredine

REZULTAT TERENSKIH MERENJA Datum: 22.01.2022
Identifikacioni broj uzorka: V257 V/rsta uzorka: Voda za piée

Datum izvrSenja: 17.01.2022
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost
Temperatura vazduha °C P -M-P-V-19 - 19.5
Temperatura vode °C P -M-P-1V-1Y - 15.3
Sadrzaj rezidualnog hlora mg/I P -M-P-V-18/A Y <05 0.35

DPriruénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,
Privredni pregled, Beograd, 1990

obijena vrednost ozna¢ena sa " - " znaci da analiza nije radena; aboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznac¢ena sa "*"; ij
Dobij dnost " d 1 ije rad " * " Laboratorija nije akredit pitivanj wen. (19)pgdatak dobijen od

korisnika

Rezultate verifikovao:
dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene

(epr 1 bé"bﬂ’b@(\%

Analiti¢ar:
Milos Jankovié, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac



Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/3 od: 22.01.2022

Strana 3 od 4

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/3

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V257

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 19.01.2022

Vrsta ispitivanja: Osnovni fizi¢ko-hemijski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost ne:i/lgegprflost
1 | Miris - P -M-P-IV-2 (*)¥ Bez Bez /

2 | Ukus - P -M-P-1V-3 (*)¥ Bez - /

3 | Mutnoca NTU V.M. 339 <1 0.10 0.007
4 | Boja Co-Pt P -M-P-IV-5-B% <5 <5 /

5 | pH vrednost - P -M-P-1V-6-A% 6.8 - 8.5 7.40 0.13
6 | Nitrati (kao NOs) mg/I P -M-P-V-31-C* <50.0 35.2 2.65
7 | Nitriti (kao NO.) mg/I P -M-P-V-32-A% <0.03 < 0.005 /

8 | Amonijak (kao NHs) mg/I P -M-P-V-2-B4 <05 < 0.050 /

SRPS ISO 9297:1997
9 Hloridi mg/l SRPS ISO <250 245 2.21
9297/1:2007

10 | Utrosak KMnO4 mg/I P -M-P-1V-9-A% <12 2.17 0.228
11 | Elektroprovodljivost puS/cm P -M-P-IV-11% < 2500 787 20.4

“Prirucénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zagtitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990

5V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost oznacena sa " - " znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "*"; (15)podatak dobijen od

korisnika

Ispitivanje izvrsio:

Rezultate verifikovao:

Krsta Suli¢, spec.toksikologke hem.
Mirjana Stojanovi¢, dipl.hem.

Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., na¢elnik laboratorije
917 [ "y
D j { Gl/g b’\ﬁ/&i,f/



Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/3 od: 22.01.2022

Strana 4 od 4

CENTAR ZA MIKROBIOLOGHNU

Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTAT MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/3

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V257

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 22.01.2022

Vrsta ispitivanja: Mikrobioloski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Referentna .
Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode vrednost Dobijena vrednost
Ukupan broj aerobnih i 112 <

1 mezofilnih bakterija cfu/ml P-deo2al, M-1.1 <10 <1

2 Ukupne koliformne bakterije cfu/100 ml P-deo2al,M-212 0 <1

3 pK(?rgL?;mne bakterije fekalnog cfu/100 ml P-deo2.a.1,M-222 ne sme da sadrzi <1

4 | Streptokoke fekalnog porekla u 100ml VM. MB.2% ne sme da sadrzi Nije izolovano

5 Proteus vrste u 100ml P-deo2al,M-41? ne sme da sadrzi Nije izolovano

6 Pseudomonas aeruginosa u 100ml P-deo2al,M-6.1? ne sme da sadrzi Nije izolovano

7 | Sulfitoredukujuée klostridije cfu/100 ml P-deo2a.l,M-51? 0 <1

APriruénik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990
3V .M. Validovana metoda

n_mn

Dobijena vrednost oznacena sa
korisnika

znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja ozna¢ena sa "*"; (1)podatak dobijen od

Ispitivanje izvrsio:

Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije

Rezultate verifikovao:
Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Serbanovi¢a 14, 12000 PoZarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

&
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JIABOPATOPWJIA
3A UCMUTUBAE
ISO/IEC 17025

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana: 1 od 4

Vlasnik uzorka:

Narucilac ispitivanja:
Osnov uzorkovanja:
Identifikacioni broj uzorka:
Vrsta uzorka:

Vodni objekat:

Tacka uzorkovanja:

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Nacin pakovanja i koli¢ina:
Nacin uzorkovanja:
Uzorkovao:

Vrsta ispitivanja:

Stanje uzorka na prijemu:

Temperatura transporta:

Datum i vreme prijema uzorka:

Datum izrade izvestaja:

Dostaviti:

1. Vlasniku — naru¢iocu

2. Nadleznoj inspekciji

3. Arhivi Zavoda Pozarevac

1zjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izvestaj se ne sme umnozavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ PoZzarevac.

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 114/4

J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4

J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4

Ugovor

V258

Voda za pice ®®

Gradski vodovod

Busije

Pozarevac, 17.01.2022 09:15h

Boca 1 x 11, Sterilna ambalaza 1 x 500 ml

Pravilnik o na¢inu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za

pice, ,,Sluzbeni list SFRJ* br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009

Milos Jankovié, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac

Mikrobioloski pregled vode, Osnovni fizicko-hemijski pregled vode, Misljenje

Prihvatljivo

6.0 °C (P -M-P-V-19)
17.01.2022 11:54h
22.01.2022

Ispitivanje odobrio:

Yociaste 60

dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

M.P.

ZZ)Z Pozarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izvestaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

Z7JZ Pozarevac se odri¢e od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za ¢ije iskazivanje su kori¢eni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pozarevac se odrie od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifiéne uslove dobijenog uzorka moglo da utie, a korisnik insistira na analizi.

06 286e




Strana 2 od 4

Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/4 od: 22.01.2022

CENTAR ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGHIU
Odeljenje za higijenu 1 zastitu zivotne sredine
REZULTAT TERENSKIH MERENJA

Broj: 114/4

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V258

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Datum izvrSenja: 17.01.2022
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Privredni pregled, Beograd, 1990

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost
Temperatura vazduha °C P -M-P-V-19 - 20.0
Temperatura vode °C P -M-P-1V-1Y - 15.1
Sadrzaj rezidualnog hlora mg/I P -M-P-V-18/A Y <05 0.3

DPriruénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,

Dobijena vrednost oznacena sa

n_mn

zna€i da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "*"; (15)podatak dobijen od

korisnika

Analiti¢ar:

Milos Jankovié, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac

Rezultate verifikovao:
dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene

(epr 1 bé"bﬂ’b@(\%



Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/4 od: 22.01.2022

Strana 3 od 4

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/4

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V258

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 19.01.2022

Vrsta ispitivanja: Osnovni fizi¢ko-hemijski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost ne:i/lgegprflost
1 | Miris - P -M-P-IV-2 (*)¥ Bez Bez /

2 | Ukus - P -M-P-1V-3 (*)¥ Bez - /

3 | Mutnoéa NTU V.M. 339 <1 <0.10 /

4 | Boja Co-Pt P -M-P-IV-5-B% <5 <5 /

5 | pH vrednost - P -M-P-1V-6-A% 6.8 - 8.5 7.47 0.13
6 | Nitrati (kao NOs) mg/I P -M-P-V-31-C* <50.0 35.0 2.64
7 | Nitriti (kao NO.) mg/I P -M-P-V-32-A% <0.03 < 0.005 /

8 | Amonijak (kao NHs) mg/I P -M-P-V-2-B4 <05 < 0.050 /

SRPS ISO 9297:1997
9 | Hloridi mg/I SRPS I1SO <250 24.9 2.24
9297/1:2007

10 | Utrosak KMnO4 mg/I P -M-P-1V-9-A% <12 1.61 0.169
11 | Elektroprovodljivost puS/cm P -M-P-IV-11% < 2500 77 20.1

“Prirucénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zagtitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990
V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost oznacena sa " - " znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "*"; (15)podatak dobijen od

korisnika

Ispitivanje izvrsio:

Rezultate verifikovao:

Krsta Suli¢, spec.toksikologke hem.
Mirjana Stojanovi¢, dipl.hem.

Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., na¢elnik laboratorije
917 [ "y
D j { Gl/g b’\ﬁ/&i,f/



Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/4 od: 22.01.2022

Strana 4 od 4

CENTAR ZA MIKROBIOLOGHNU

Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTAT MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/4

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V258

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 22.01.2022

Vrsta ispitivanja: Mikrobioloski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Referentna .
Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode vrednost Dobijena vrednost
Ukupan broj aerobnih i 112 <

1 mezofilnih bakterija cfu/ml P-deo2al, M-1.1 <10 <1

2 Ukupne koliformne bakterije cfu/100 ml P-deo2al,M-212 0 <1

3 pK(?rgL?;mne bakterije fekalnog cfu/100 ml P-deo2.a.1,M-222 ne sme da sadrzi <1

4 | Streptokoke fekalnog porekla u 100ml VM. MB.2% ne sme da sadrzi Nije izolovano

5 Proteus vrste u 100ml P-deo2al,M-41? ne sme da sadrzi Nije izolovano

6 Pseudomonas aeruginosa u 100ml P-deo2al,M-6.1? ne sme da sadrzi Nije izolovano

7 | Sulfitoredukujuée klostridije cfu/100 ml P-deo2a.l,M-51? 0 <1

APriruénik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990
3V .M. Validovana metoda

n_mn

Dobijena vrednost oznacena sa
korisnika

znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja ozna¢ena sa "*"; (1)podatak dobijen od

Ispitivanje izvrsio:

Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije

Rezultate verifikovao:
Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Serbanovi¢a 14, 12000 PoZarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

&
ATC
01-162

JIABOPATOPWJIA
3A UCMUTUBAE
ISO/IEC 17025

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana: 1 od 4

Vlasnik uzorka:

Narucilac ispitivanja:
Osnov uzorkovanja:
Identifikacioni broj uzorka:
Vrsta uzorka:

Vodni objekat:

Tacka uzorkovanja:

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Nacin pakovanja i koli¢ina:
Nacin uzorkovanja:
Uzorkovao:

Vrsta ispitivanja:

Stanje uzorka na prijemu:

Temperatura transporta:

Datum i vreme prijema uzorka:

Datum izrade izvestaja:

Dostaviti:

1. Vlasniku — naru¢iocu

2. Nadleznoj inspekciji

3. Arhivi Zavoda Pozarevac

1zjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izvestaj se ne sme umnozavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ PoZzarevac.

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 114/5

J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4

J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4

Ugovor

V259

Voda za pice ®®
Gradski vodovod
Rezerovar ”Tulba”

Pozarevac, 17.01.2022 09:25h

Boca 1 x 11, Sterilna ambalaza 1 x 500 ml

Pravilnik o na¢inu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za

pice, ,,Sluzbeni list SFRJ* br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009

Milos Jankovié, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac

Mikrobioloski pregled vode, Osnovni fizicko-hemijski pregled vode, Misljenje

Prihvatljivo

6.0 °C (P -M-P-V-1Y)
17.01.2022 11:55h
22.01.2022

Ispitivanje odobrio:

Yociaste 60

dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

M.P.

ZZ)Z Pozarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izvestaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

Z7JZ Pozarevac se odri¢e od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za ¢ije iskazivanje su kori¢eni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pozarevac se odrie od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifiéne uslove dobijenog uzorka moglo da utie, a korisnik insistira na analizi.

06 286e
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Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/5 od: 22.01.2022

CENTAR ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGHIU
Odeljenje za higijenu 1 zastitu zivotne sredine
REZULTAT TERENSKIH MERENJA

Broj: 114/5

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V259

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Datum izvrSenja: 17.01.2022
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Privredni pregled, Beograd, 1990

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost
Temperatura vazduha °C P -M-P-V-19 - 4.2
Temperatura vode °C P -M-P-1V-1Y - 14.8
Sadrzaj rezidualnog hlora mg/I P -M-P-V-18/A Y <05 0.25

DPriruénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,

Dobijena vrednost oznacena sa

n_mn

zna€i da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "*"; (15)podatak dobijen od

korisnika

Analiti¢ar:

Milos Jankovié, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac

Rezultate verifikovao:
dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene

(epr 1 bé"bﬂ’b@(\%



Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/5 od: 22.01.2022

Strana 3 od 4

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/5

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V259

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 19.01.2022

Vrsta ispitivanja: Osnovni fizi¢ko-hemijski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost ne:i/lgegprflost
1 | Miris - P -M-P-IV-2 (*)¥ Bez Bez /

2 | Ukus - P -M-P-1V-3 (*)¥ Bez - /

3 | Mutnoéa NTU V.M. 339 <1 <0.10 /

4 | Boja Co-Pt P -M-P-IV-5-B% <5 <5 /

5 | pH vrednost - P -M-P-1V-6-A% 6.8 - 8.5 7.55 0.13
6 | Nitrati (kao NOs) mg/I P -M-P-V-31-C* <50.0 35.6 2.68
7 | Nitriti (kao NO.) mg/I P -M-P-V-32-A% <0.03 < 0.005 /

8 | Amonijak (kao NHs) mg/I P -M-P-V-2-B4 <05 < 0.050 /

SRPS ISO 9297:1997
9 | Hloridi mg/I SRPS I1SO <250 25.0 2.25
9297/1:2007

10 | Utrosak KMnO4 mg/I P -M-P-1V-9-A% <12 2.61 0.274
11 | Elektroprovodljivost puS/cm P -M-P-IV-11% < 2500 780 20.2

“Prirucénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zagtitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990
V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost oznacena sa " - " znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "*"; (15)podatak dobijen od

korisnika

Ispitivanje izvrsio:

Rezultate verifikovao:

Krsta Suli¢, spec.toksikologke hem.
Mirjana Stojanovi¢, dipl.hem.

Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., na¢elnik laboratorije
917 [ "y
D j { Gl/g b’\ﬁ/&i,f/



Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/5 od: 22.01.2022

Strana 4 od 4

CENTAR ZA MIKROBIOLOGHNU

Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTAT MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/5

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V259

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 22.01.2022

Vrsta ispitivanja: Mikrobioloski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Referentna .
Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode vrednost Dobijena vrednost
Ukupan broj aerobnih i 112 <

1 mezofilnih bakterija cfu/ml P-deo2al, M-1.1 <10 <1

2 Ukupne koliformne bakterije cfu/100 ml P-deo2al,M-212 0 <1

3 pK(?rgL?;mne bakterije fekalnog cfu/100 ml P-deo2.a.1,M-222 ne sme da sadrzi <1

4 | Streptokoke fekalnog porekla u 100ml VM. MB.2% ne sme da sadrzi Nije izolovano

5 Proteus vrste u 100ml P-deo2al,M-41? ne sme da sadrzi Nije izolovano

6 Pseudomonas aeruginosa u 100ml P-deo2al,M-6.1? ne sme da sadrzi Nije izolovano

7 | Sulfitoredukujuée klostridije cfu/100 ml P-deo2a.l,M-51? 0 <1

APriruénik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990
3V .M. Validovana metoda

n_mn

Dobijena vrednost oznacena sa
korisnika

znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja ozna¢ena sa "*"; (1)podatak dobijen od

Ispitivanje izvrsio:

Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije

Rezultate verifikovao:
Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Serbanovi¢a 14, 12000 PoZarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

&
ATC
01-162

JIABOPATOPWJIA
3A UCMUTUBAE
ISO/IEC 17025

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana: 1 od 4

Vlasnik uzorka:

Narucilac ispitivanja:
Osnov uzorkovanja:
Identifikacioni broj uzorka:
Vrsta uzorka:

Vodni objekat:

Tacka uzorkovanja:

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Nacin pakovanja i koli¢ina:
Nacin uzorkovanja:
Uzorkovao:

Vrsta ispitivanja:

Stanje uzorka na prijemu:

Temperatura transporta:

Datum i vreme prijema uzorka:

Datum izrade izvestaja:

Dostaviti:

1. Vlasniku — naru¢iocu

2. Nadleznoj inspekciji

3. Arhivi Zavoda Pozarevac

1zjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izvestaj se ne sme umnozavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ PoZzarevac.

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 114/6

J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4

J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4

Ugovor

V260

Voda za pice ®®

Gradski vodovod

Rezerovar "Hajduk Veljkova”
Pozarevac, 17.01.2022 09:35h

Boca 1 x 11, Sterilna ambalaza 1 x 500 ml

Pravilnik o na¢inu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za

pice, ,,Sluzbeni list SFRJ* br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009

Milos Jankovié, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac

Mikrobioloski pregled vode, Osnovni fizicko-hemijski pregled vode, Misljenje

Prihvatljivo

6.0 °C (P -M-P-V-1Y)
17.01.2022 11:55h
22.01.2022

Ispitivanje odobrio:

Yociaste 60

dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

M.P.

ZZ)Z Pozarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izvestaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

Z7JZ Pozarevac se odri¢e od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za ¢ije iskazivanje su kori¢eni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pozarevac se odrie od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifiéne uslove dobijenog uzorka moglo da utie, a korisnik insistira na analizi.

06 286e




Strana 2 od 4

Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/6 od: 22.01.2022

CENTAR ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGHIU
Odeljenje za higijenu 1 zastitu zivotne sredine
REZULTAT TERENSKIH MERENJA

Broj: 114/6

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V260

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Datum izvrSenja: 17.01.2022
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Privredni pregled, Beograd, 1990

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost
Temperatura vazduha °C P -M-P-V-19 - 5.1
Temperatura vode °C P -M-P-1V-1Y - 14.7
Sadrzaj rezidualnog hlora mg/I P -M-P-V-18/A Y <05 0.25

DPriruénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,

Dobijena vrednost oznacena sa

n_mn

zna€i da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "*"; (15)podatak dobijen od

korisnika

Analiti¢ar:

Milos Jankovié, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac

Rezultate verifikovao:
dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene

(epr 1 bé"bﬂ’b@(\%



Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/6 od: 22.01.2022

Strana 3 od 4

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/6

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V260

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 19.01.2022

Vrsta ispitivanja: Osnovni fizi¢ko-hemijski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost ne:i/lgegprflost
1 | Miris - P -M-P-IV-2 (*)¥ Bez Bez /

2 | Ukus - P -M-P-1V-3 (*)¥ Bez - /

3 | Mutnoéa NTU V.M. 339 <1 <0.10 /

4 | Boja Co-Pt P -M-P-IV-5-B% <5 <5 /

5 | pH vrednost - P -M-P-1V-6-A% 6.8 - 8.5 7.54 0.13
6 | Nitrati (kao NOs) mg/I P -M-P-V-31-C* <50.0 36.3 2.74
7 | Nitriti (kao NO.) mg/I P -M-P-V-32-A% <0.03 < 0.005 /

8 | Amonijak (kao NHs) mg/I P -M-P-V-2-B4 <05 < 0.050 /

SRPS ISO 9297:1997
9 | Hloridi mg/I SRPS I1SO <250 25.3 2.28
9297/1:2007

10 | Utrosak KMnO4 mg/I P -M-P-1V-9-A% <12 1.33 0.140
11 | Elektroprovodljivost puS/cm P -M-P-IV-11% < 2500 789 20.4

“Prirucénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zagtitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990
V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost oznacena sa " - " znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "*"; (15)podatak dobijen od

korisnika

Ispitivanje izvrsio:

Rezultate verifikovao:

Krsta Suli¢, spec.toksikologke hem.
Mirjana Stojanovi¢, dipl.hem.

Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., na¢elnik laboratorije
917 [ "y
D j { Gl/g b’\ﬁ/&i,f/



Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/6 od: 22.01.2022

Strana 4 od 4

CENTAR ZA MIKROBIOLOGHNU

Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTAT MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/6

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V260

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 22.01.2022

Vrsta ispitivanja: Mikrobioloski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Referentna .
Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode vrednost Dobijena vrednost
Ukupan broj aerobnih i 112 <

1 mezofilnih bakterija cfu/ml P-deo2al, M-1.1 <10 <1

2 Ukupne koliformne bakterije cfu/100 ml P-deo2al,M-212 0 <1

3 pK(?rgL?;mne bakterije fekalnog cfu/100 ml P-deo2.a.1,M-222 ne sme da sadrzi <1

4 | Streptokoke fekalnog porekla u 100ml VM. MB.2% ne sme da sadrzi Nije izolovano

5 Proteus vrste u 100ml P-deo2al,M-41? ne sme da sadrzi Nije izolovano

6 Pseudomonas aeruginosa u 100ml P-deo2al,M-6.1? ne sme da sadrzi Nije izolovano

7 | Sulfitoredukujuée klostridije cfu/100 ml P-deo2a.l,M-51? 0 <1

APriruénik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990
3V .M. Validovana metoda

n_mn

Dobijena vrednost oznacena sa
korisnika

znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja ozna¢ena sa "*"; (1)podatak dobijen od

Ispitivanje izvrsio:

Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije

Rezultate verifikovao:
Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC v
CENTAR ZA HVIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU ATC
Jovana Serbanovié¢a 14, 12000 PozZarevac 01-162
Web: www.zzjzpo.rs

E-mail: zavodpo0311@mts.rs JIABOPATOPUIA
3A UCTIUTUBAHE

ISO/IEC 17025

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913 Strana: 1 od 4

Vlasnik uzorka:

Narucilac ispitivanja:
Osnov uzorkovanja:
Identifikacioni broj uzorka:
Vrsta uzorka:

Vodni objekat:

Tacka uzorkovanja:

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Nacin pakovanja i koli¢ina:
Nacin uzorkovanja:
Uzorkovao:

Vrsta ispitivanja:

Stanje uzorka na prijemu:

Temperatura transporta:

Datum i vreme prijema uzorka:

Datum izrade izvestaja:

Dostaviti:

1. Vlasniku — naru¢iocu

2. Nadleznoj inspekciji

3. Arhivi Zavoda Pozarevac

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 114/7

J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Ugovor

V261

Voda za pice ®®

Gradski vodovod

Ulica BoZe Dimitrijevi¢a -Perionica Elite wash”
Pozarevac, 17.01.2022 09:45h

Boca 1 x 11, Sterilna ambalaza 1 x 500 ml

Pravilnik o na¢inu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za
pice, ,,Sluzbeni list SFRJ* br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009

Milos Jankovié, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac

Mikrobioloski pregled vode, Osnovni fizi¢ko-hemijski pregled vode, Misljenje
Prihvatljivo

6.0 °C (P -M-P-V-19)

17.01.2022 11:56h

22.01.2022

Ispitivanje odobrio:

Yociaste 60

M.P.

dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

1zjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izvestaj se ne sme umnozavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ PoZzarevac.
ZZ)Z Pozarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izvestaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

Z7JZ Pozarevac se odri¢e od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za ¢ije iskazivanje su kori¢eni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Pozarevac se odrie od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifiéne uslove dobijenog uzorka moglo da utie, a korisnik insistira na analizi.

06 286e




Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/7 od: 22.01.2022 Strana 2 od 4

CENTAR ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGHIU Broj: 114/7
Odeljenje za higijenu 1 zastitu zivotne sredine

REZULTAT TERENSKIH MERENJA Datum: 22.01.2022
Identifikacioni broj uzorka: V261 V/rsta uzorka: Voda za piée

Datum izvrSenja: 17.01.2022

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost
Temperatura vazduha °C P -M-P-V-19 - 19.8
Temperatura vode °C P -M-P-1V-1Y - 15.6
Sadrzaj rezidualnog hlora mg/I P -M-P-V-18/A Y <05 0.35

DPriruénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,
Privredni pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost oznacena sa " - " znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznadena sa "*"; (15)podatak dobijen od
korisnika

Analiticar: Rezultate verifikovao:
Milos Jankovi¢, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene

(epr 1 bé"bﬂ’b@(\%



Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/7 od: 22.01.2022

Strana 3 od 4

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/7

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V261

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 19.01.2022

Vrsta ispitivanja: Osnovni fizi¢ko-hemijski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost ne:i/lgegprflost
1 | Miris - P -M-P-IV-2 (*)¥ Bez Bez /

2 | Ukus - P -M-P-1V-3 (*)¥ Bez - /

3 | Mutnoca NTU V.M. 339 <1 0.12 0.008
4 | Boja Co-Pt P -M-P-IV-5-B% <5 <5 /

5 | pH vrednost - P -M-P-1V-6-A% 6.8 - 8.5 7.48 0.13
6 | Nitrati (kao NOs) mg/I P -M-P-V-31-C* <50.0 36.2 2.73
7 | Nitriti (kao NO.) mg/I P -M-P-V-32-A% <0.03 < 0.005 /

8 | Amonijak (kao NHs) mg/I P -M-P-V-2-B4 <05 < 0.050 /

SRPS ISO 9297:1997
9 | Hloridi mg/I SRPS I1SO <250 24.9 2.24
9297/1:2007

10 | Utrosak KMnO4 mg/I P -M-P-1V-9-A% <12 2.51 0.264
11 | Elektroprovodljivost puS/cm P -M-P-IV-11% < 2500 784 20.3

“Prirucénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zagtitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990

5V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost oznacena sa " - " znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "*"; (15)podatak dobijen od

korisnika

Ispitivanje izvrsio:

Rezultate verifikovao:

Krsta Suli¢, spec.toksikologke hem.
Mirjana Stojanovi¢, dipl.hem.

Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., na¢elnik laboratorije
917 [ "y
D j { Gl/g b’\ﬁ/&i,f/



Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/7 od: 22.01.2022

Strana 4 od 4

CENTAR ZA MIKROBIOLOGHNU

Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTAT MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/7

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V261

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 22.01.2022

Vrsta ispitivanja: Mikrobioloski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Referentna .
Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode vrednost Dobijena vrednost
Ukupan broj aerobnih i 112 <

1 mezofilnih bakterija cfu/ml P-deo2al, M-1.1 <10 <1

2 Ukupne koliformne bakterije cfu/100 ml P-deo2al,M-212 0 <1

3 pK(?rgL?;mne bakterije fekalnog cfu/100 ml P-deo2.a.1,M-222 ne sme da sadrzi <1

4 | Streptokoke fekalnog porekla u 100ml VM. MB.2% ne sme da sadrzi Nije izolovano

5 Proteus vrste u 100ml P-deo2al,M-41? ne sme da sadrzi Nije izolovano

6 Pseudomonas aeruginosa u 100ml P-deo2al,M-6.1? ne sme da sadrzi Nije izolovano

7 | Sulfitoredukujuée klostridije cfu/100 ml P-deo2a.l,M-51? 0 <1

APriruénik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990
3V .M. Validovana metoda

n_mn

Dobijena vrednost oznacena sa
korisnika

znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja ozna¢ena sa "*"; (1)podatak dobijen od

Ispitivanje izvrsio:

Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije

Rezultate verifikovao:
Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Serbanovi¢a 14, 12000 PoZarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

&
ATC
01-162

JIABOPATOPWJIA
3A UCMUTUBAE
ISO/IEC 17025

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana: 1 od 4

Vlasnik uzorka:

Narucilac ispitivanja:
Osnov uzorkovanja:
Identifikacioni broj uzorka:
Vrsta uzorka:

Vodni objekat:

Tacka uzorkovanja:

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Nacin pakovanja i koli¢ina:
Nacin uzorkovanja:
Uzorkovao:

Vrsta ispitivanja:

Stanje uzorka na prijemu:

Temperatura transporta:

Datum i vreme prijema uzorka:

Datum izrade izvestaja:

Dostaviti:

1. Vlasniku — naru¢iocu

2. Nadleznoj inspekciji

3. Arhivi Zavoda Pozarevac

1zjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izvestaj se ne sme umnozavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ PoZzarevac.

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 114/8

J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4

J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4

Ugovor

V262
Voda za pice ®®
Gradski vodovod

T.C. ”Re¢ naroda”
Pozarevac, 17.01.2022 10:00h

Boca 1 x 11, Sterilna ambalaza 1 x 500 ml

Pravilnik o na¢inu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za

pice, ,,Sluzbeni list SFRJ* br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009

Milos Jankovié, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac

Mikrobioloski pregled vode, Osnovni fizicko-hemijski pregled vode, Misljenje

Prihvatljivo

6.0 °C (P -M-P-V-1Y)
17.01.2022 11:56h
22.01.2022

Ispitivanje odobrio:

Yociaste 60

dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

M.P.

ZZ)Z Pozarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izvestaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

Z7JZ Pozarevac se odri¢e od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za ¢ije iskazivanje su kori¢eni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Pozarevac se odrie od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifiéne uslove dobijenog uzorka moglo da utie, a korisnik insistira na analizi.

06 286e




Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/8 od: 22.01.2022 Strana 2 od 4

CENTAR ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGHIU Broj: 114/8
Odeljenje za higijenu 1 zastitu zivotne sredine

REZULTAT TERENSKIH MERENJA Datum: 22.01.2022
Identifikacioni broj uzorka: V262 V/rsta uzorka: Voda za piée

Datum izvrSenja: 17.01.2022

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost
Temperatura vazduha °C P -M-P-V-19 - 21.2
Temperatura vode °C P -M-P-1V-1Y - 15.8
Sadrzaj rezidualnog hlora mg/I P -M-P-V-18/A Y <05 0.35

DPriruénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,
Privredni pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost oznacena sa " - " znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznadena sa "*"; (15)podatak dobijen od
korisnika

Analiticar: Rezultate verifikovao:
Milos Jankovi¢, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene

(epr 1 bé"bﬂ’b@(\%



Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/8 od: 22.01.2022

Strana 3 od 4

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/8

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V262

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 19.01.2022

Vrsta ispitivanja: Osnovni fizi¢ko-hemijski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost ne:i/lgegprflost
1 | Miris - P -M-P-IV-2 (*)¥ Bez Bez /

2 | Ukus - P -M-P-1V-3 (*)¥ Bez - /

3 | Mutnoca NTU V.M. 339 <1 0.15 0.010
4 | Boja Co-Pt P -M-P-IV-5-B% <5 <5 /

5 | pH vrednost - P -M-P-1V-6-A% 6.8 - 8.5 7.50 0.13
6 | Nitrati (kao NOs) mg/l P -M-P-V-31-C¥ <50.0 36.5 2.75
7 | Nitriti (kao NO.) mg/I P -M-P-V-32-A% <0.03 < 0.005 /

8 | Amonijak (kao NHs) mg/I P -M-P-V-2-B4 <05 < 0.050 /

SRPS ISO 9297:1997
9 | Hloridi mg/I SRPS I1SO <250 24.7 2.23
9297/1:2007

10 | Utrosak KMnO4 mg/I P -M-P-1V-9-A% <12 1.43 0.150
11 | Elektroprovodljivost puS/cm P -M-P-IV-11% < 2500 778 20.2

“Prirucénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zagtitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990

5V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost oznacena sa " - " znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "*"; (15)podatak dobijen od

korisnika

Ispitivanje izvrsio:

Rezultate verifikovao:

Krsta Suli¢, spec.toksikologke hem.
Mirjana Stojanovi¢, dipl.hem.

Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., na¢elnik laboratorije
917 [ "y
D j { Gl/g b’\ﬁ/&i,f/



Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/8 od: 22.01.2022

Strana 4 od 4

CENTAR ZA MIKROBIOLOGHNU

Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTAT MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/8

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V262

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 22.01.2022

Vrsta ispitivanja: Mikrobioloski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Referentna .
Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode vrednost Dobijena vrednost
Ukupan broj aerobnih i 112 <

1 mezofilnih bakterija cfu/ml P-deo2al, M-1.1 <10 <1

2 Ukupne koliformne bakterije cfu/100 ml P-deo2al,M-212 0 <1

3 pK(?rgL?;mne bakterije fekalnog cfu/100 ml P-deo2.a.1,M-222 ne sme da sadrzi <1

4 | Streptokoke fekalnog porekla u 100ml VM. MB.2% ne sme da sadrzi Nije izolovano

5 Proteus vrste u 100ml P-deo2al,M-41? ne sme da sadrzi Nije izolovano

6 Pseudomonas aeruginosa u 100ml P-deo2al,M-6.1? ne sme da sadrzi Nije izolovano

7 | Sulfitoredukujuée klostridije cfu/100 ml P-deo2a.l,M-51? 0 <1

APriruénik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990
3V .M. Validovana metoda

n_mn

Dobijena vrednost oznacena sa
korisnika

znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja ozna¢ena sa "*"; (1)podatak dobijen od

Ispitivanje izvrsio:

Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije

Rezultate verifikovao:
Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije




&> YBHo 3 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC v
= 1 %, CENTAR ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGIJU ATC
‘a: = 3 Jovana Serbanovié¢a 14, 12000 PoZarevac 01-162
ksl Web: www.zzjzpo.rs
1945 E-mail: zavodpo0311@mts.rs JNABOPATOPJIA
3A UCMUTUBAHE
ISO/IEC 17025
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913 Strana: 1 od 4

Vlasnik uzorka:

Narucilac ispitivanja:
Osnov uzorkovanja:
Identifikacioni broj uzorka:
Vrsta uzorka:

Vodni objekat:

Tacka uzorkovanja:

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Nacin pakovanja i koli¢ina:
Nacin uzorkovanja:
Uzorkovao:

Vrsta ispitivanja:

Stanje uzorka na prijemu:

Temperatura transporta:

Datum i vreme prijema uzorka:

Datum izrade izvestaja:

Dostaviti:

1. Vlasniku — naru¢iocu

2. Nadleznoj inspekciji

3. Arhivi Zavoda Pozarevac

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 114/9

J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Ugovor

V263

Voda za pice ®®

Gradski vodovod

Pionirski Trg - kafana

Pozarevac, 17.01.2022 10:20h

Boca 1 x 11, Sterilna ambalaza 1 x 500 ml

Pravilnik o na¢inu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za
pice, ,,Sluzbeni list SFRJ* br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009

Milos Jankovié, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac

Mikrobioloski pregled vode, Osnovni fizicko-hemijski pregled vode, Misljenje
Prihvatljivo

6.0 °C (P -M-P-V-19)

17.01.2022 11:56h

22.01.2022

Ispitivanje odobrio:

Yociaste 60

dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

M.P.

1zjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izvestaj se ne sme umnozavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ PoZzarevac.
ZZ)Z Pozarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izvestaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

Z7JZ Pozarevac se odri¢e od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za ¢ije iskazivanje su kori¢eni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Pozarevac se odrie od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifiéne uslove dobijenog uzorka moglo da utie, a korisnik insistira na analizi.

06 286e
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Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/9 od: 22.01.2022

CENTAR ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGHIU
Odeljenje za higijenu 1 zastitu zivotne sredine
REZULTAT TERENSKIH MERENJA

Broj: 114/9

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V263

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Datum izvrSenja: 17.01.2022
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Privredni pregled, Beograd, 1990

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost
Temperatura vazduha °C P -M-P-V-19 - 20.2
Temperatura vode °C P -M-P-1V-1Y - 15.6
Sadrzaj rezidualnog hlora mg/I P -M-P-V-18/A Y <05 0.3

DPriruénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,

Dobijena vrednost oznacena sa

n_mn

zna€i da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "*"; (15)podatak dobijen od

korisnika

Analiti¢ar:

Milos Jankovié, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac

Rezultate verifikovao:
dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene

(epr 1 bé"bﬂ’b@(\%
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CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/9

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V263

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 19.01.2022

Vrsta ispitivanja: Osnovni fizi¢ko-hemijski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost ne:i/lgegprflost
1 | Miris - P -M-P-IV-2 (*)¥ Bez Bez /

2 | Ukus - P -M-P-1V-3 (*)¥ Bez - /

3 | Mutnoca NTU V.M. 339 <1 0.10 0.007
4 | Boja Co-Pt P -M-P-IV-5-B% <5 <5 /

5 | pH vrednost - P -M-P-1V-6-A% 6.8 - 8.5 7.50 0.13
6 | Nitrati (kao NOs) mg/I P -M-P-V-31-C* <50.0 35.1 2.65
7 | Nitriti (kao NO.) mg/I P -M-P-V-32-A% <0.03 < 0.005 /

8 | Amonijak (kao NHs) mg/I P -M-P-V-2-B4 <05 < 0.050 /

SRPS ISO 9297:1997
9 | Hloridi mg/I SRPS I1SO <250 25.1 2.26
9297/1:2007

10 | Utrosak KMnO4 mg/I P -M-P-1V-9-A% <12 2.79 0.293
11 | Elektroprovodljivost puS/cm P -M-P-IV-11% < 2500 787 20.4

“Prirucénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zagtitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990

5V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost oznacena sa " - " znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "*"; (15)podatak dobijen od

korisnika

Ispitivanje izvrsio:

Rezultate verifikovao:

Krsta Suli¢, spec.toksikologke hem.
Mirjana Stojanovi¢, dipl.hem.

Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., na¢elnik laboratorije
917 [ "y
D j { Gl/g b’\ﬁ/&i,f/



Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/9 od: 22.01.2022
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CENTAR ZA MIKROBIOLOGHNU

Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTAT MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/9

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V263

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 22.01.2022

Vrsta ispitivanja: Mikrobioloski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Referentna .
Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode vrednost Dobijena vrednost
Ukupan broj aerobnih i 112 <

1 mezofilnih bakterija cfu/ml P-deo2al, M-1.1 <10 <1

2 Ukupne koliformne bakterije cfu/100 ml P-deo2al,M-212 0 <1

3 pK(?rgL?;mne bakterije fekalnog cfu/100 ml P-deo2.a.1,M-222 ne sme da sadrzi <1

4 | Streptokoke fekalnog porekla u 100ml VM. MB.2% ne sme da sadrzi Nije izolovano

5 Proteus vrste u 100ml P-deo2al,M-41? ne sme da sadrzi Nije izolovano

6 Pseudomonas aeruginosa u 100ml P-deo2al,M-6.1? ne sme da sadrzi Nije izolovano

7 | Sulfitoredukujuée klostridije cfu/100 ml P-deo2a.l,M-51? 0 <1

APriruénik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990
3V .M. Validovana metoda

n_mn

Dobijena vrednost oznacena sa
korisnika

znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja ozna¢ena sa "*"; (1)podatak dobijen od

Ispitivanje izvrsio:

Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije

Rezultate verifikovao:
Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije
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Vlasnik uzorka:

Narucilac ispitivanja:
Osnov uzorkovanja:
Identifikacioni broj uzorka:
Vrsta uzorka:

Vodni objekat:

Tacka uzorkovanja:

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Nacin pakovanja i koli¢ina:
Nacin uzorkovanja:
Uzorkovao:

Vrsta ispitivanja:

Stanje uzorka na prijemu:

Temperatura transporta:

Datum i vreme prijema uzorka:

Datum izrade izvestaja:

Dostaviti:

1. Vlasniku — naru¢iocu

2. Nadleznoj inspekciji

3. Arhivi Zavoda Pozarevac

1zjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izvestaj se ne sme umnozavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ PoZzarevac.

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 114/10

J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4

J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4

Ugovor

V264

Voda za pice ®®
Gradski vodovod
Bolnica

Pozarevac, 17.01.2022 11:40h

Boca 1 x 11, Sterilna ambalaza 1 x 500 ml

Pravilnik o na¢inu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za

pice, ,,Sluzbeni list SFRJ* br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009

Milos Jankovié, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac

Mikrobioloski pregled vode, Osnovni fizicko-hemijski pregled vode, Misljenje

Prihvatljivo

6.0 °C (P -M-P-V-19)
17.01.2022 11:57h
22.01.2022

Ispitivanje odobrio:

Yociaste 60

dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

M.P.

ZZ)Z Pozarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izvestaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

Z7JZ Pozarevac se odri¢e od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za ¢ije iskazivanje su kori¢eni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Pozarevac se odrie od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifiéne uslove dobijenog uzorka moglo da utie, a korisnik insistira na analizi.

06 286e
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Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/10 od: 22.01.2022

CENTAR ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGHIU
Odeljenje za higijenu 1 zastitu zivotne sredine
REZULTAT TERENSKIH MERENJA

Broj: 114/10

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V264

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Datum izvrSenja: 17.01.2022
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Privredni pregled, Beograd, 1990

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost
Temperatura vazduha °C P -M-P-V-19 - 21.2
Temperatura vode °C P -M-P-1V-1Y - 15.4
Sadrzaj rezidualnog hlora mg/I P -M-P-V-18/A Y <05 0.3

DPriruénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,

Dobijena vrednost oznacena sa

n_mn

zna€i da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "*"; (15)podatak dobijen od

korisnika

Analiti¢ar:

Milos Jankovié, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac

Rezultate verifikovao:
dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene

(epr 1 bé"bﬂ’b@(\%



Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/10 od: 22.01.2022
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CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/10

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V264

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 19.01.2022

Vrsta ispitivanja: Osnovni fizi¢ko-hemijski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost ne:i/lgegprflost
1 | Miris - P -M-P-IV-2 (*)¥ Bez Bez /

2 | Ukus - P -M-P-1V-3 (*)¥ Bez - /

3 | Mutnoca NTU V.M. 339 <1 0.11 0.007
4 | Boja Co-Pt P -M-P-IV-5-B% <5 <5 /

5 | pH vrednost - P -M-P-1V-6-A% 6.8 - 8.5 7.52 0.13
6 | Nitrati (kao NOs) mg/I P -M-P-V-31-C* <50.0 354 2.67
7 | Nitriti (kao NO.) mg/I P -M-P-V-32-A% <0.03 < 0.005 /

8 | Amonijak (kao NHs) mg/I P -M-P-V-2-B4 <05 < 0.050 /

SRPS ISO 9297:1997
9 | Hloridi mg/I SRPS I1SO <250 24.9 2.24
9297/1:2007

10 | Utrosak KMnO4 mg/I P -M-P-1V-9-A% <12 1.68 0.176
11 | Elektroprovodljivost puS/cm P -M-P-IV-11% < 2500 786 20.4

“Prirucénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zagtitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990

5V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost oznacena sa " - " znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "*"; (15)podatak dobijen od

korisnika

Ispitivanje izvrsio:

Rezultate verifikovao:

Krsta Suli¢, spec.toksikologke hem.
Mirjana Stojanovi¢, dipl.hem.

Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., na¢elnik laboratorije
917 [ "y
D j { Gl/g b’\ﬁ/&i,f/
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CENTAR ZA MIKROBIOLOGHNU

Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTAT MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/10

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V264

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 22.01.2022

Vrsta ispitivanja: Mikrobioloski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Referentna .
Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode vrednost Dobijena vrednost
Ukupan broj aerobnih i 112 <

1 mezofilnih bakterija cfu/ml P-deo2al, M-1.1 <10 <1

2 Ukupne koliformne bakterije cfu/100 ml P-deo2al,M-212 0 <1

3 pK(?rgL?;mne bakterije fekalnog cfu/100 ml P-deo2.a.1,M-222 ne sme da sadrzi <1

4 | Streptokoke fekalnog porekla u 100ml VM. MB.2% ne sme da sadrzi Nije izolovano

5 Proteus vrste u 100ml P-deo2al,M-41? ne sme da sadrzi Nije izolovano

6 Pseudomonas aeruginosa u 100ml P-deo2al,M-6.1? ne sme da sadrzi Nije izolovano

7 | Sulfitoredukujuée klostridije cfu/100 ml P-deo2a.l,M-51? 0 <1

APriruénik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990
3V .M. Validovana metoda

n_mn

Dobijena vrednost oznacena sa
korisnika

znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja ozna¢ena sa "*"; (1)podatak dobijen od

Ispitivanje izvrsio:

Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije

Rezultate verifikovao:
Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije
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Vlasnik uzorka:

Narucilac ispitivanja:
Osnov uzorkovanja:
Identifikacioni broj uzorka:
Vrsta uzorka:

Vodni objekat:

Tacka uzorkovanja:

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Nacin pakovanja i koli¢ina:
Nacin uzorkovanja:
Uzorkovao:

Vrsta ispitivanja:

Stanje uzorka na prijemu:

Temperatura transporta:

Datum i vreme prijema uzorka:

Datum izrade izvestaja:

Dostaviti:

1. Vlasniku — naru¢iocu

2. Nadleznoj inspekciji

3. Arhivi Zavoda Pozarevac

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 114/11

J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Ugovor

V265

Voda za pice ®®

Gradski vodovod

ul. Stiska

Pozarevac, 17.01.2022 10:45h

Boca 1 x 11, Sterilna ambalaza 1 x 500 ml

Pravilnik o na¢inu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za
pice, ,,Sluzbeni list SFRJ* br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009

Milos Jankovié, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac

Mikrobioloski pregled vode, Osnovni fizicko-hemijski pregled vode, Misljenje
Prihvatljivo

6.0 °C (P -M-P-V-19)

17.01.2022 11:57h

22.01.2022

Ispitivanje odobrio:

Yociaste 60

dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

M.P.

1zjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izvestaj se ne sme umnozavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ PoZzarevac.
ZZ)Z Pozarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izvestaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

Z7JZ Pozarevac se odri¢e od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za ¢ije iskazivanje su kori¢eni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Pozarevac se odrie od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifiéne uslove dobijenog uzorka moglo da utie, a korisnik insistira na analizi.
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Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/11 od: 22.01.2022 Strana 2 od 4

CENTAR ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGHIU Broj: 114/11
Odeljenje za higijenu 1 zastitu zivotne sredine

REZULTAT TERENSKIH MERENJA Datum: 22.01.2022
Identifikacioni broj uzorka: V265 V/rsta uzorka: Voda za piée

Datum izvrSenja: 17.01.2022

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost
Temperatura vazduha °C P -M-P-V-19 - 20.8
Temperatura vode °C P -M-P-1V-1Y - 15.7
Sadrzaj rezidualnog hlora mg/I P -M-P-V-18/A Y <05 0.35

DPriruénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,
Privredni pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost oznacena sa " - " znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznadena sa "*"; (15)podatak dobijen od
korisnika

Analiticar: Rezultate verifikovao:
Milos Jankovi¢, uzorkiva¢ ZZJZ Pozarevac dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene

(epr 1 bé"bﬂ’b@(\%



Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/11 od: 22.01.2022

Strana 3 od 4

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/11

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V265

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 19.01.2022

Vrsta ispitivanja: Osnovni fizi¢ko-hemijski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R\?::(;igg:a Dobijena vrednost ne:i/lgegprflost
1 | Miris - P -M-P-IV-2 (*)¥ Bez Bez /

2 | Ukus - P -M-P-1V-3 (*)¥ Bez - /

3 | Mutnoéa NTU V.M. 339 <1 0.17 0.011
4 | Boja Co-Pt P -M-P-IV-5-B% <5 <5 /

5 | pH vrednost - P -M-P-1V-6-A% 6.8 - 8.5 7.57 0.13
6 | Nitrati (kao NOs) mg/I P -M-P-V-31-C* <50.0 36.2 2.73
7 | Nitriti (kao NO.) mg/I P -M-P-V-32-A% <0.03 < 0.005 /

8 | Amonijak (kao NHs) mg/I P -M-P-V-2-B4 <05 < 0.050 /

SRPS ISO 9297:1997
9 | Hloridi mg/I SRPS I1SO <250 25.1 2.26
9297/1:2007

10 | Utrosak KMnO4 mg/I P -M-P-1V-9-A% <12 1.52 0.160
11 | Elektroprovodljivost puS/cm P -M-P-IV-11% < 2500 781 20.2

“Prirucénik voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zagtitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990

5V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost oznacena sa " - " znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "*"; (15)podatak dobijen od

korisnika

Ispitivanje izvrsio:

Rezultate verifikovao:

Krsta Suli¢, spec.toksikologke hem.
Mirjana Stojanovi¢, dipl.hem.

Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., na¢elnik laboratorije
917 [ "y
D j { Gl/g b’\ﬁ/&i,f/



Izvestaj o ispitivanju Broj: 114/11 od: 22.01.2022

Strana 4 od 4

CENTAR ZA MIKROBIOLOGHNU

Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTAT MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj: 114/11

Datum: 22.01.2022

Identifikacioni broj uzorka: V265

\/rsta uzorka: Voda za pi¢e

Primljeno: 17.01.2022

Zavr$eno: 22.01.2022

Vrsta ispitivanja: Mikrobioloski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Referentna .
Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode vrednost Dobijena vrednost
Ukupan broj aerobnih i 112 <

1 mezofilnih bakterija cfu/ml P-deo2al, M-1.1 <10 <1

2 Ukupne koliformne bakterije cfu/100 ml P-deo2al,M-212 0 <1

3 pK(?rgL?;mne bakterije fekalnog cfu/100 ml P-deo2.a.1,M-222 ne sme da sadrzi <1

4 | Streptokoke fekalnog porekla u 100ml VM. MB.2% ne sme da sadrzi Nije izolovano

5 Proteus vrste u 100ml P-deo2al,M-41? ne sme da sadrzi Nije izolovano

6 Pseudomonas aeruginosa u 100ml P-deo2al,M-6.1? ne sme da sadrzi Nije izolovano

7 | Sulfitoredukujuée klostridije cfu/100 ml P-deo2a.l,M-51? 0 <1

APriruénik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990
3V .M. Validovana metoda

n_mn

Dobijena vrednost oznacena sa
korisnika

znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja ozna¢ena sa "*"; (1)podatak dobijen od

Ispitivanje izvrsio:

Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije

Rezultate verifikovao:
Dr. med. Jelena Rogozarski Petkovi¢, spec. medicinske

mikrobiologije
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KOMENTAR IZVESTAJA O ISPITIVANJU Broj: 114/1
Identifikacioni broj uzorka: V255

Vrsta uzorka: Voda za pice

Datum i vreme prijema uzorka: 17.01.2022 11:53h

KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("Sl.list SRJ”, br.42/98 1 44/99 i ”SI. glasnik RS”, br.28/2019);

dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene

4

dr SneZana Pleéevié, spec. higijene 18.01.2022 ’ . (:L Q,QVLL /
&wa:@,w AL

KOMENTAR REZULTATA FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("Sl.list SRJ”, br.42/98 1 44/99 i1 ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr sci Zoran Pavlovié, spec.sanit.hem., nacelnik

; ¥ ; Salni laboratorije
Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., nacelnik 18.01.2022 i

laboratorije 3 j { U}/@ [_/\J.Q‘ej_.{/{r

KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i1 ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr. med. Jelena RogoZzarski Petkovi¢, spec. medicinske
L y mikrobiologije
Dr. med. Jelena RogoZzarski Petkovi¢, spec. 22.01.2022

medicinske mikrobiologije g@@ W ) %J /%Dﬁ;’ [-
A oL ALy T
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MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI
Broj: V255

Vlasnik uzorka: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , PoZarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Narugilac ispitivanja: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Vrsta uzorka: Voda za pice
Vodni objekat: Gradski vodovod
Tacka uzorkovanja: Izvoriste ”Klju¢” - hlorisana voda

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Pozarevac, 17.01.2022 08:35h

Na osnovu izvestaja o ispitivanju broj 114/1(Identifikacioni broj uzorka: V255) koji je priloZen uz ovo misljenje,
sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane (”Sl.glasnik RS” br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti
vode za pice ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS”, br.28/2019).

Pozarevac, SPECIJALISTA HIGIJENE
22.01.2022 dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

Wosrase 1060t

06 274r
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KOMENTAR IZVESTAJA O ISPITIVANJU Broj: 114/2

Identifikacioni broj uzorka: V256
Vrsta uzorka: Voda za pice

Datum i vreme prijema uzorka: 17.01.2022 11:54h

KOMENTAR REZULTATA FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr sci Zoran Pavlovié, spec.sanit.hem., nacelnik

- 1 & ; Salni laboratorije
Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., nacelnik 19.01.2022 3]

laboratorije g j { (9/@? [/\J.Q‘ej_.{/{f

KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr. med. Jelena RogoZarski Petkovi¢, spec. medicinske
5 ] y mikrobiologije
Dr. med. Jelena RogoZarski Petkovi¢, spec. 22.01.2022

medicinske mikrobiologije g@»{;} W e /37 /%i;ﬁ;’ [-
e AL M (A

06451a




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC

K4
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MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI
Broj: V256

Vlasnik uzorka: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , PoZarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Narugilac ispitivanja: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Vrsta uzorka: Voda za pice
Vodni objekat: Gradski vodovod
Tacka uzorkovanja: Izvoriste "Klju¢” - sirova voda

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Pozarevac, 17.01.2022 08:45h

Na osnovu izvestaja o ispitivanju broj 114/2(Identifikacioni broj uzorka: V256) koji je priloZen uz ovo misljenje,
sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane (”Sl.glasnik RS” br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti
vode za pice ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS”, br.28/2019).

Pozarevac, SPECIJALISTA HIGIJENE
22.01.2022 dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

Wosrase 1060t
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KOMENTAR IZVESTAJA O ISPITIVANIU Broj: 114/3
Identifikacioni broj uzorka: V257
Vrsta uzorka: Voda za pice

Datum i vreme prijema uzorka: 17.01.2022 11:54h

KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

dr SneZana Plecevi¢, spec. higijene

dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene 18.01.2022 - ) = é': /
&ma,mr z/l 3

KOMENTAR REZULTATA FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr sci Zoran Pavlovié, spec.sanit.hem., nacelnik

- 1 & ; Salni laboratorije
Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., nacelnik 19.01.2022 3]

laboratorije g j { (9/@? [/\J.Q‘ej_.{/{f

KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr. med. Jelena RogoZarski Petkovi¢, spec. medicinske
5 ] y mikrobiologije
Dr. med. Jelena RogoZarski Petkovi¢, spec. 22.01.2022

medicinske mikrobiologije g/gj& W e %J /%i;é;’ f-
g Pl ALy Tz
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MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI
Broj: V257

Vlasnik uzorka: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , PoZarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Narugilac ispitivanja: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Vrsta uzorka: Voda za pice
Vodni objekat: Gradski vodovod
Tacka uzorkovanja: Industrijska zona - Bambi

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Pozarevac, 17.01.2022 09:00h

Na osnovu izvestaja o ispitivanju broj 114/3(Identifikacioni broj uzorka: V257) koji je priloZen uz ovo misljenje,
sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane (”Sl.glasnik RS” br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti
vode za pice ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS”, br.28/2019).

Pozarevac, SPECIJALISTA HIGIJENE
22.01.2022 dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

Wosrase 1060t
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KOMENTAR IZVESTAJA O ISPITIVANIU Broj: 114/4
Identifikacioni broj uzorka: V258
Vrsta uzorka: Voda za pice

Datum i vreme prijema uzorka: 17.01.2022 11:54h

KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

dr SneZana Plecevi¢, spec. higijene

dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene 18.01.2022 - ) = é': /
&ma,mr z/l 3

KOMENTAR REZULTATA FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr sci Zoran Pavlovié, spec.sanit.hem., nacelnik

- 1 & ; Salni laboratorije
Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., nacelnik 19.01.2022 3]

laboratorije g j { (9/@? [/\J.Q‘ej_.{/{f

KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr. med. Jelena RogoZarski Petkovi¢, spec. medicinske
5 ] y mikrobiologije
Dr. med. Jelena RogoZarski Petkovi¢, spec. 22.01.2022

medicinske mikrobiologije g/gj& W e %J /%i;é;’ f-
g Pl ALy Tz
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MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI
Broj: V258

Vlasnik uzorka: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , PoZarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Narugilac ispitivanja: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Vrsta uzorka: Voda za pice
Vodni objekat: Gradski vodovod
Tacka uzorkovanja: Busije

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Pozarevac, 17.01.2022 09:15h

Na osnovu izvestaja o ispitivanju broj 114/4(Identifikacioni broj uzorka: V258) koji je priloZen uz ovo misljenje,
sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane (”Sl.glasnik RS” br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti
vode za pice ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS”, br.28/2019).

Pozarevac, SPECIJALISTA HIGIJENE
22.01.2022 dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

Wosrase 1060t

06 274r
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sy Web: www.zzjzpo.rs
1945 E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913 Strana: 1 od 1
KOMENTAR IZVESTAJA O ISPITIVANIU Broj: 114/5
Identifikacioni broj uzorka: V259
Vrsta uzorka: Voda za pice

Datum i vreme prijema uzorka: 17.01.2022 11:55h

KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

dr SneZana Plecevi¢, spec. higijene

dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene 18.01.2022 - ) = é': /
&ma,mr z/l 3

KOMENTAR REZULTATA FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr sci Zoran Pavlovié, spec.sanit.hem., nacelnik

- 1 & ; Salni laboratorije
Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., nacelnik 19.01.2022 3]

laboratorije g j { (9/@? [/\J.Q‘ej_.{/{f

KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr. med. Jelena RogoZarski Petkovi¢, spec. medicinske
5 ] y mikrobiologije
Dr. med. Jelena RogoZarski Petkovi¢, spec. 22.01.2022

medicinske mikrobiologije g/gj& W e %J /%i;é;’ f-
g Pl ALy Tz
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC
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- ] .EI.T. | Jovana Serbanovi¢a 14, 12000 PoZarevac

T Web: www.zzjzpo.rs

1945 E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913 Strana: 1 od 1
MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI
Broj: V259

Vlasnik uzorka: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , PoZarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Narugilac ispitivanja: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Vrsta uzorka: Voda za pice
Vodni objekat: Gradski vodovod
Tacka uzorkovanja: Rezerovar ”Tulba”

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Pozarevac, 17.01.2022 09:25h

Na osnovu izvestaja o ispitivanju broj 114/S(Identifikacioni broj uzorka: V259) koji je priloZen uz ovo misljenje,
sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane (”Sl.glasnik RS” br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti
vode za pice ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS”, br.28/2019).

Pozarevac, SPECIJALISTA HIGIJENE
22.01.2022 dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

Wosrase 1060t
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R ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC

& Tenwe % CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
:;”: lall=) & Jovana Serbanoviéa 14, 12000 Pozarevac
sy Web: www.zzjzpo.rs
1945 E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913 Strana: 1 od 1
KOMENTAR IZVESTAJA O ISPITIVANIU Broj: 114/6
Identifikacioni broj uzorka: V260
Vrsta uzorka: Voda za pice

Datum i vreme prijema uzorka: 17.01.2022 11:55h

KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

dr SneZana Plecevi¢, spec. higijene

dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene 18.01.2022 - ) = é': /
&ma,mr z/l 3

KOMENTAR REZULTATA FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr sci Zoran Pavlovié, spec.sanit.hem., nacelnik

- 1 & ; Salni laboratorije
Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., nacelnik 19.01.2022 3]

laboratorije g j { (9/@? [/\J.Q‘ej_.{/{f

KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr. med. Jelena RogoZarski Petkovi¢, spec. medicinske
5 ] y mikrobiologije
Dr. med. Jelena RogoZarski Petkovi¢, spec. 22.01.2022

medicinske mikrobiologije g/gj& W e %J /%i;é;’ f-
g Pl ALy Tz
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T Web: www.zzjzpo.rs

1945 E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913 Strana: 1 od 1
MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI
Broj: V260

Vlasnik uzorka: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , PoZarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Narugilac ispitivanja: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Vrsta uzorka: Voda za pice
Vodni objekat: Gradski vodovod
Tacka uzorkovanja: Rezerovar "Hajduk Veljkova”

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Pozarevac, 17.01.2022 09:35h

Na osnovu izvestaja o ispitivanju broj 114/6(Identifikacioni broj uzorka: V260) koji je priloZen uz ovo misljenje,
sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane (”Sl.glasnik RS” br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti
vode za pice ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS”, br.28/2019).

Pozarevac, SPECIJALISTA HIGIJENE
22.01.2022 dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

Wosrase 1060t

06 274r




R ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC

& Tenwe % CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
:;”: lall=) & Jovana Serbanoviéa 14, 12000 Pozarevac
sy Web: www.zzjzpo.rs
1945 E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913 Strana: 1 od 1
KOMENTAR IZVESTAJA O ISPITIVANIU Broj: 114/7
Identifikacioni broj uzorka: V261
Vrsta uzorka: Voda za pice

Datum i vreme prijema uzorka: 17.01.2022 11:56h

KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

dr SneZana Plecevi¢, spec. higijene

dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene 18.01.2022 - ) = é': /
&ma,mr z/l 3

KOMENTAR REZULTATA FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr sci Zoran Pavlovié, spec.sanit.hem., nacelnik

- 1 & ; Salni laboratorije
Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., nacelnik 19.01.2022 3]

laboratorije g j { (9/@? [/\J.Q‘ej_.{/{f

KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr. med. Jelena RogoZarski Petkovi¢, spec. medicinske
5 ] y mikrobiologije
Dr. med. Jelena RogoZarski Petkovi¢, spec. 22.01.2022

medicinske mikrobiologije g/gj& W e %J /%i;é;’ f-
g Pl ALy Tz
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1945 E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913 Strana: 1 od 1
MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI
Broj: V261

Vlasnik uzorka: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , PoZarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Narugilac ispitivanja: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Vrsta uzorka: Voda za pice
Vodni objekat: Gradski vodovod
Tacka uzorkovanja: Ulica BoZe Dimitrijevica -Perionica “Elite wash”

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Pozarevac, 17.01.2022 09:45h

Na osnovu izvestaja o ispitivanju broj 114/7 (Identifikacioni broj uzorka: V261) koji je priloZen uz ovo misljenje,
sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane (”Sl.glasnik RS” br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti
vode za pice ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS”, br.28/2019).

Pozarevac, SPECIJALISTA HIGIJENE
22.01.2022 dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

Wosrase 1060t
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R ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC

& Tenwe % CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
:;”: lall=) & Jovana Serbanoviéa 14, 12000 Pozarevac
sy Web: www.zzjzpo.rs
1945 E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913 Strana: 1 od 1
KOMENTAR IZVESTAJA O ISPITIVANIU Broj: 114/8
Identifikacioni broj uzorka: V262
Vrsta uzorka: Voda za pice

Datum i vreme prijema uzorka: 17.01.2022 11:56h

KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

dr SneZana Plecevi¢, spec. higijene

dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene 18.01.2022 - ) = é': /
&ma,mr z/l 3

KOMENTAR REZULTATA FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr sci Zoran Pavlovié, spec.sanit.hem., nacelnik

- 1 & ; Salni laboratorije
Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., nacelnik 19.01.2022 3]

laboratorije g j { (9/@? [/\J.Q‘ej_.{/{f

KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr. med. Jelena RogoZarski Petkovi¢, spec. medicinske
5 ] y mikrobiologije
Dr. med. Jelena RogoZarski Petkovi¢, spec. 22.01.2022

medicinske mikrobiologije g/gj& W e %J /%i;é;’ f-
g Pl ALy Tz
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1945 E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913 Strana: 1 od 1
MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI
Broj: V262

Vlasnik uzorka: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , PoZarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Narugilac ispitivanja: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Vrsta uzorka: Voda za pice
Vodni objekat: Gradski vodovod
Tacka uzorkovanja: T.C. ”Re¢ naroda”

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Pozarevac, 17.01.2022 10:00h

Na osnovu izvestaja o ispitivanju broj 114/8(Identifikacioni broj uzorka: V262) koji je priloZen uz ovo misljenje,
sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane (”Sl.glasnik RS” br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti
vode za pice ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS”, br.28/2019).

Pozarevac, SPECIJALISTA HIGIJENE
22.01.2022 dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

Wosrase 1060t

06 274r
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sy Web: www.zzjzpo.rs
1945 E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913 Strana: 1 od 1
KOMENTAR IZVESTAJA O ISPITIVANIU Broj: 114/9
Identifikacioni broj uzorka: V263
Vrsta uzorka: Voda za pice

Datum i vreme prijema uzorka: 17.01.2022 11:56h

KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

dr SneZana Plecevi¢, spec. higijene

dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene 18.01.2022 - ) = é': /
&ma,mr z/l 3

KOMENTAR REZULTATA FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr sci Zoran Pavlovié, spec.sanit.hem., nacelnik

- 1 & ; Salni laboratorije
Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., nacelnik 19.01.2022 3]

laboratorije g j { (9/@? [/\J.Q‘ej_.{/{f

KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr. med. Jelena RogoZarski Petkovi¢, spec. medicinske
5 ] y mikrobiologije
Dr. med. Jelena RogoZarski Petkovi¢, spec. 22.01.2022

medicinske mikrobiologije g/gj& W e %J /%i;é;’ f-
g Pl ALy Tz
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1945 E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913 Strana: 1 od 1
MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI
Broj: V263

Vlasnik uzorka: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , PoZarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Narugilac ispitivanja: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Vrsta uzorka: Voda za pice
Vodni objekat: Gradski vodovod
Tacka uzorkovanja: Pionirski Trg - kafana

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Pozarevac, 17.01.2022 10:20h

Na osnovu izvestaja o ispitivanju broj 114/9(Identifikacioni broj uzorka: V263) koji je priloZen uz ovo misljenje,
sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane (”Sl.glasnik RS” br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti
vode za pice ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS”, br.28/2019).

Pozarevac, SPECIJALISTA HIGIJENE
22.01.2022 dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

Wosrase 1060t
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R ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POZAREVAC

& Tenwe % CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
:;”: lall=) & Jovana Serbanoviéa 14, 12000 Pozarevac
sy Web: www.zzjzpo.rs
1945 E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913 Strana: 1 od 1
KOMENTAR IZVESTAJA O ISPITIVANJU Broj: 114/10
Identifikacioni broj uzorka: V264
Vrsta uzorka: Voda za pice

Datum i vreme prijema uzorka: 17.01.2022 11:57h

KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

dr SneZana Plecevi¢, spec. higijene

dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene 18.01.2022 - ) = é': /
&ma,mr z/l 3

KOMENTAR REZULTATA FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr sci Zoran Pavlovié, spec.sanit.hem., nacelnik

- 1 & ; Salni laboratorije
Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., nacelnik 19.01.2022 3]

laboratorije g j { (9/@? [/\J.Q‘ej_.{/{f

KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr. med. Jelena RogoZarski Petkovi¢, spec. medicinske
5 ] y mikrobiologije
Dr. med. Jelena RogoZarski Petkovi¢, spec. 22.01.2022
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MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI
Broj: V264

Vlasnik uzorka: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , PoZarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Narugilac ispitivanja: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Vrsta uzorka: Voda za pice
Vodni objekat: Gradski vodovod
Tacka uzorkovanja: Bolnica

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Pozarevac, 17.01.2022 11:40h

Na osnovu izvestaja o ispitivanju broj 114/10(Identifikacioni broj uzorka: V264) koji je priloZen uz ovo misljenje,
sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane (”Sl.glasnik RS” br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti
vode za pice ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS”, br.28/2019).

Pozarevac, SPECIJALISTA HIGIJENE
22.01.2022 dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene
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KOMENTAR IZVESTAJA O ISPITIVANIJU Broj: 114/11
Identifikacioni broj uzorka: V265
Vrsta uzorka: Voda za pice

Datum i vreme prijema uzorka: 17.01.2022 11:57h

KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

dr SneZana Plecevi¢, spec. higijene

dr Snezana Plecevi¢, spec. higijene 18.01.2022 - ) = é': /
&ma,mr z/l 3

KOMENTAR REZULTATA FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr sci Zoran Pavlovié, spec.sanit.hem., nacelnik

- 1 & ; Salni laboratorije
Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., nacelnik 19.01.2022 3]

laboratorije g j { (9/@? [/\J.Q‘ej_.{/{f

KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

Dr. med. Jelena RogoZarski Petkovi¢, spec. medicinske
5 ] y mikrobiologije
Dr. med. Jelena RogoZarski Petkovi¢, spec. 22.01.2022
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1945 E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913 Strana: 1 od 1
MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI
Broj: V265

Vlasnik uzorka: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , PoZarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Narugilac ispitivanja: J.K.P. ”Vodovod i Kanalizacija” , Pozarevac, ul. Voje Duli¢a br.4
Vrsta uzorka: Voda za pice
Vodni objekat: Gradski vodovod
Tacka uzorkovanja: ul. Stiska

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Pozarevac, 17.01.2022 10:45h

Na osnovu izvestaja o ispitivanju broj 114/11(Identifikacioni broj uzorka: V265) koji je priloZen uz ovo misljenje,
sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane (”Sl.glasnik RS” br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti
vode za pice ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS”, br.28/2019).

Pozarevac, SPECIJALISTA HIGIJENE
22.01.2022 dr Svetlana Novakovi¢, spec.higijene

Wosrase 1060t
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